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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
PROJETO DE IMPLANTAGAO DE USINA FOTOVOLTAICA
IFMT — 220 KWp — VARZEA GRANDE/MT



DESCRICAO DO PROJETO FOTOVOLTAICO

O PROJETO CONSISTE NA IMPLANTACAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA EM TELHADO PARA O CAMPUS DA IFMT NA CIDADE DE VARZEA GRANDE.

O SISTEMA UTILIZADO FOI O ON-GRID, ONDE O SISTEMA NAO POSSUI ACUMULADORES DE ENERGIA (BATERIAS), OU SEJA, TODA A ENERGIA PRODUZIDA PELO
SISTEMA FOTOVOLTAICO SERA CONSUMIDA INSTANTANEAMENTE PELO EMPREENDIMENTO, CASO O CONSUMO INSTANTANEO SEJA MENOR QUE A GERACAO
INSTANTANEA, A ENERGIA SOBRESSALENTE SERA INJETADA NA REDE LOCAL E CONVERTIDA EM CREDITOS A SEREM UTILIZADOS EM ATE 60 MESES.

A USINA A SER INSTALADA NO TELHADO DA SEDE TERA A GERACAO MEDIA DE 25.500,00 KWH/MES E POTENCIA DE 220 KWp .
CLIENTE: IFMT — VARZEA GRANDE

MODALIDADE: USINA FOTOVOLTAICA EM TELHADO PARA AUTOCONSUMO.

TENSAO DE CONEXAO DA USINA: 220/127 VCA

DEMANDA CONTRATADA NECESSARIA: 220 KW

ENERGIA COMPENSADA: CONSUMO DE PONTA E FORA DE PONTA.

ENTRADA DE ENERGIA: NECESSARIO UM TRANSFORMADOR DE ENTRADA DE NO MINIMO 200 KVA E NAO ESTA INCLUSA NA PROPOSTA A ATUALIZAGAO DA
ENTRADA DE ENERGIA.
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EQUIPAMENTOS USINA SOLAR TELHADO

MODULD Fv CANADIAN 144 CELLS 410W 1500% HIKU

Dados gerais INVERSOR SUMGROW TRIFASICO 110KW - 9 MPPT SEM MOMITORAMENTO

Tipo de celula

Canadian Solar Inc.

MDDULD P CANADLAM 144

CELLS 4700 1300V HIKL

Pohycry=talline

Dados gerais
Fabricante

Maodelo

SUNGROW

INVERSOR SUMGROW TRIFASICO 110KW - 3 MPBT

SEM MOMITORAMENTO

MOmero de células 44 Tipo de conexdo micd
o el ]

Tipo de conexdo mcd Datasheet (POF aliz
Cormpriments 2108 M Dados técnicos
Largura 1.042 M Potercia nominal O k¥
Altura 0.04 Numers de MPPTs 9
Diatasheet (PDF) ualizar Eficienda 58T
Dados do 5TC Dados de entrada
Poténcia 410 Poténcia maxima 0 kW
Tensdo de Operagdo (Vmpl 39, Tensdo maxima oow
Carrente de Operagdo (Imp 10,49 & Cosrente maxima por MPPT A
Tensao de Circuito Aberto (Vo) 476V Tensao minima de MPRT 200
Corrente de Curto Circuito (lsc) D6 A Tensao mazima da MPET oo
Eficiércia 0.1365 Faze
Temperaturas Tensdo de faze TED
Temperatura Mominzl de Operagdo da Célula 42 PPT paralelo
[NOCT)

Conexdes MPPT z

Coeficiente de Temperatura (Pma) 037 C
Coeficiente de Temperatura (Vo) -0.29% 7 °C

Coeficiente de Temperatwra (lsc)

538 MODULOS DE 410 Wp

2 INVERSORES DE 110 KWp — 380 VCA - TRIFASICO



LAYOUT BASICO — USINA SOLAR SEDE 220 KWP
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PERFIL DE GERACAO — USINA SOLAR 220 KWP
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Jan Fab Mar Apr May Jun Ju Aup Sap Oct Mav Dec Temparature: 15.5% °
Hide table

Month GHI (kWh/m?) FPOA (kWhim?) Shaded (kWhim?2) MNameplate (kWh} Grid (kWhj)
Jamuary 163.6 1626 162.3 33.856.6 26,8071
February 164.6 163.5 163.2 341691 265438
harch 156.8 156.4 156.1 32,6030 256761
April 157.3 157.7 157.4 32,8407 259023
hday 149.4 150.3 150.0 31.200.4 251164
June 116.4 117.2 117.0 242543 200415
Juiby 149.4 150.4 150.1 31.190.7 252764
August 1406 1411 1409 293541 23,4507
September 140.3 140.2 1399 292049 231742
Cenober 170.4 169.8 169.5 354496 27836
November 168.3 167.3 167.0 349594 273810
Diecember 1799 1785 178.2 37,2356 291425
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ORCAMENTO — FV COM ESTRUTURA FIXADA NO TELHADO

Modulos

Codigo

PROJETO SFV - IFMT - 220 KWp 400 Wp
Cadigo Item / Descrigdo Total

1 Modulo Fotovoltaico

2 Inversor Solar

3 Transformadores »

4 Cabos e conectores Solares l"‘j

5 Estrutura Metalica- Painéis Solares E

] Projetos de Engenharia

8 M3o de Obra Instalacao

7 FRETE

TOTAL DA PROPOSTA RS 779.878,07

Poténcia da Usina (kWp) 220
Custo por Kwp instalado RS 3.544,90

OBSERVACOES: A Proposta comercial contempla o fornecimento de material fotovoltaico, material c.a, Projeto, Instalagdo e aprovacdo de projeto na concessiondria.

Ndo incluso: Reforco estrutural (caso necessdrio), Atualizacdo da entrada de energia (caso necessdrio), icamento dos modulos (caso necessdrio).

FORMA DE PAGAMENTO: g
\

1 - EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS: A VISTA ANTECIPADO. -
2 — MAO DE OBRA: 1 + 2x sem juros. : t
Data: 10/06/2020 Validade da Proposta: 15 Dias. f' O‘Nl I g h




USINAS SOLARES EXECUTADAS PELA FLOWLIGHT SOLAR

FUNERARIA SANTA RITA — 106,20 KWp - 322 MODULOS DE 330 POLICRISTALINOS

ORTOBEL — 102 KWP — 342 MODULOS DE 300 Wp — MONOCRISTALINOS

CAPELA JARDINS — 140 KWP — 346 MODULOS DE 405 Wp — MONOCRISTALINOS

ADVANCED HOTEL , FLAT & BUSINESS — 247 KWP — 610 MODULOS DE 405 Wp — POLICRISTALINOS

STAMP INDUSTRIA DE CAMISETAS — 116 KWP — 313 MODULOS DE 370Wp — Monocristalinos

HYGIA — FARMACIA DE MANIPULACAO — 25 KWP — 92 MODULOS MONOCRISTALINOS.

RESIDENCIA ALAOR FERNANDES FILHO — 9.5 KWP — 36 MODULOS POLICRISTALINOS.

RESIDENCIA JAIME LUIZ KOSCHECK— 12.1 KWP — 44 MODULOS POLICRISTALINOS.

RESIDENCIA GERSON FERREIRA PAES — 11.5 KWP — 42 MODULOS POLICRISTALINOS.

RESIDENCIAL APOENA — 42,84 KWP — 126 MODULOS POLICRISTALINOS.

PROJETO RESIDENCIA JOEL MACIEL — 6,8 KWP — 24 MODULOS MONOCRISTALINOS.

SESC PANTANAL — POSTOS DE FISCALIZACAO — PROJETO USINA SOLAR HIBRIDA (SOLAR, BATERIAS E GERADOR) 55 KWP.
ESPACO CUIDAR — UNIMED CUIABA — PROJETO USINA SOLAR FOTOVOLTAICA — SISTEMA CARPORT — 64.35 KWp.
TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA — PROJETO USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - 1500,00 KWp — 3300 MODULOS POLICRISTALINOS.
MARIA IZABEL COSTA MARTINS — 10,2 KWp - 34 MODULOS MONOCRISTALINOS.

HENRIQUE BRUNO PESSOA — 12 KWp — 40 MODULOS MONOCRISTALINOS DE 300Wp.

NILSON MARTINS MARQUES — 21.6 KWp — 62 MODULOS DE 350 Wp — POLICRISTALINOS. * _

CARLOS SIMARELLI JUNIOR — 15.50 KW — 42 MODULOS DE 370 Wp - MONOCRISTALINOS P

SAMARA SEGUROS — 28,10 KWp — 76 MODULOS DE 370 Wp MONOCRISTALINOS = °
FLAVIA TELES BIRTCHE — 15.41 KWP — 46 MODULOS DE 335 Wp — POLICRISTALINOS SESC m‘ , ,P
FERNANDO CASEMIRO — 7.5 KWp — 25 MODULOS DE 300Wp — MONOCRISTALINOS p‘" Hm Hm a sua carmisera
JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES — 13.40 KW — 38 MODULOS DE 355Wp - POLICRISTALINOS 111

JOSE FERNANDES REIS -13.40 KWp — 38 MODULOS DE 355W)p — POLICRISTALINOS ESHANCA £OL0GICh

CHACARA PARAISO -13.40 KWp — 38 MODULOS DE 355Wp — POLICRISTALINOS
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Seguros ENGENHARIA E ARQUITETURA
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FABIO WOLF
DIRETOR DE ENGENHARIA
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Fabio.flowlight@gmail.com
(65) 99214-0446

e

F ﬁowlight



